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pH

Kémiai 

oxigénigény 

(KOIk)

Biokémiai 

oxigénigény 

(BOI5)

Ammónia-N Nitrit-N Nitrát-N Kjeldahl – N

Összes 

szervetlen 

nitrogén

Összes nitrogén 

○
Összes  foszfor

Hexánnal 

extrahálható 

anyagok (SZOE)

összes lebegő 

anyag

mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l

befolyó 8,43 582 355 89,0 0,03 <0,2 109 89,0 109,0 11,0 21 260

elfolyó 7,58 <30 <10 0,46 0,12 19,9 2,1 20,5 22,1 1,80 <2 <10

hatérérték  - 125 25 10  -  -  -  - 35 2  - 35

befolyó 7,8 1264 678 111 0,04 <0,2 147 111,04 147,04 13,1 61 532

elfolyó 7,61 371 169 63,2 <0,03 0,08 81 63,28 81,08 6,35 <2 184

hatérérték  - 200 50 5  -  -  -  - 25 5  - 75

befolyó 8,43 789 524 94 0,07 <0,2 104 94,07 104,07 9,4 36 168

elfolyó 7,55 42 <10 0,32 0,06 18,6 3,2 19,0 21,86 1,3 <2 <10

határérték  - 125 25 10  -  -  -  - 35 5 5 35

befolyó 8,55 828 310 127 0,05 <0,2 167 127,05 167,05 15 54 292

elfolyó 7,6 36 <10 1,1 0,35 1,9 2,6 3,35 4,85 3,2 <2 <10

határérték  - 125 25 10  -  -  -  - 35 5 5 35

Herceghalom, 

települési 

szennyvíztisztító 

telep

2022.11.13

Sóskút, települési 

szennyvíztisztító 

telep

2022.12.14

2022 Önkontroll mérések

Törökbálint 

Téglagyár u. 

szennyvíztisztító 

telep

2022.12.07

Pusztazámor, 

települési 

szennyvíztisztító 

telep

2022.12.14


